Deze keuringsverklaring is volgens de op dagtekening vigerende wetgeving geldig tot en met ‘2¢2%0 , doch moet worden vernieuwd na wijziging, reparatie en hij
nieuwbouw van de middendrukpropaaninstallatie. De keuring betreft de gasleiding (dampleiding). U, als eigenaar van de middendrukpropaan-installatie, bent zelf
verantwoordelijk voor het tijdig laten onderhouden en herkeuren. Werkzaamheden aan de middendrukpropaaninstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door
een gecertificeerde installateur met voldoende kennis van propaaninstallaties en de eigenschappen van propaan. Deze keuring is een momentopname, derhalve
kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Deze keuringsverklaring is NIET geldig voor uw hoge- en lagedrukpropaaninstallatie.
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Advies om 1°- / 2e-traps regelaar preventief te vervangen:
Bl Niet van Toepassing
O  Klantis niet akkoord met het Antargaz-advies en aanbieding om de [01° / (J2¢ trapsregelaar te vervangen.
[0  Naakkoord van de klant is de CJ1¢- / [12¢-traps regelaar vervangen overeenkomstig het Antargaz-advies en de bijbehorende aanbieding.
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Daar waar dit relevant is voor deze betreffende keuring, dient bij de eerste keuring van de middendrukpropaaninstallatie na nieuwbouw of aanpassing van de
middendrukpropaaninstallatie, de onderstaande schets te worden gebruikt om de ligging van het nieuw aangelegde (deel van het) leidingwerk weer te geven
ter verduidelijking van de lokale situatie.

@ De volledige middendrukpropaaninstallatie is goedgekeurd.

O Alleen het deel van de middendrukpropaaninstallatie dat in de schets en/of tabel is weergegeven is geinspecteerd, getest en hierbij gasdicht
bevonden. Het ondergrondse gedeelte van de middendrukpropaaninstallatie is enkel beproefd op gasdichtheid. Over de staat van dit
ondergrondse gedeelte kan dus geen waardeoordeel gegeven worden.

[0 De middendrukpropaaninstallatie is NIET goedgekeurd (zie “Aandachtspunten / gebreken”).

t aanwezig; hierdoor is dit document niet ondertekend.

locument in uw togboek-Propaaninstallane

* ter bevestiging van juistheid situatieschets en aanvaarding van de conclusie van de inspecteur
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