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L.S.

We geven u hierbij voorlopig onze zienswijze op 3 ons inziens cruciale onderdelen uit de ontwerp-
omgevings-vergunning voor de bouw door Microsoft van een datacenter op Het Venster in Hollands
Kroon. Mogelijk dat wij u daar nog nadere aanvullingen op zullen sturen.

Deze zienswijze betreft de volgende onderdelen uit de ontwerp-omgevingsvergunngin:

1. de bouw van het onderstation van 150 kV;

2. de berekening van de stikstofemissies en de daaruit voortvloeiende stikstofdepositie in voor
stikstofdepositie gevoelige Natura 2000-gebieden;

3. de gegevens voor de hoeveelheid afvoer van vuil water afkomstig uit aangevoerd drinkwater,
in samenhang met de beoogde toepassing van een systeem van directe koeling met
buitenlucht.

Op elk van deze drie onderdelen gaan we apart in, waarbij we voor een aantal onderwerpen eindigen
met onze conclusies en daarop gebaseerde verzoeken over uw besluitvorming daarover. Deze zijn
telkens onder een kopje Verzoek aangegeven.

Hieronder onze zienswijze per onderdeel.






B&W heeft deze vergunning weliswaar verzonden aan Microsoft, maar tegelijkertijd ter
inzage gelegd voor mogelijk beroep bij de rechtbank. Daartegen is door tenminste één partij,
zo staat verderop in de gedoogbeslissing, daadwerkelijk beroep aangetekend. Daarmee is de
omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter dus niet definitief van kracht en
kunnen daar dan ook juridisch gezien geen rechten aan ontleend worden.

Microsoft doet dat laatste echter wel, door te stellen dat er op basis van een het door B&W
vastgestelde besluit van 7 januari 2021 over deze omgevingsvergunning “een juridische
toereikende grondslag aanwezig is om te mogen starten met de bouw van het
onderstation”.

De juridische grondslag hiervoor is echter niet aanwezig, doordat deze omgevingsvergunning
op 7 januari 2021 moment juridisch gezien nog niet definitief van kracht was, omdat er nog
een beroepszaak tegen liep.

Door de overname van de beoordeling van de omgevingsvergunning voor het datacenter door
Hollands Kroon door de provincie Noord-Holland op 3 maart 2022 zal er naar onze
overtuiging ook geen definitief besluit over de ter visie gelegde omgevingsvergunning door
B&W van Hollands Kroon meer genomen worden of kunnen worden. Dit omdat de
beoordeling van de aanvraag voor de bouw van het datacenter inmiddels namelijk plaats vindt
door de provincie Noord-Holland - via onderhavige procedure - en daarmee niet langer door
Hollands Kroon. B&W van Hollands Kroon zal dan ook geen definitief besluit meer nemen of
kunnen nemen, zodat die omgevingsvergunning van juridisch van kracht wordt.

Daarmee is er juridisch geen grondslag en zal er ook geen juridische grondslag ontstaan voor
de bouw van het onderstation met behulp van welk besluit van B&W van Hollands Kroon dan
ook over de omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter, omdat het onderstation
geen deel uitmaakt van een juridisch geldige omgevingsvergunning voor de bouw van het
datacenter.

Dat houdt in dat aan het verzoek, om de bouw van het onderstation te gedogen, omdat dit
onderdeel uitmaakt van een besluit van B&W van Hollands Kroon over de
omgevingsvergunning voor de bouw van een datacenter, een juridisch toereikende grondslag
ontbreekt.

Daarmee ontbreekt naar onze mening op dit punt ook de juridische grondslag aan de
gedoogbeslissing voor de bouw van het onderstaton op Het Venster.

Daarnaast merken we op dat B&W in haar besluit over de omgevingsvergunning aangeeft, dat
zij daarover géén verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad van Hollands Kroon
heeft hoeven vragen, omdat dat dat niet nodig zou zijn. B&W schrijft daarover namelijk dat de
gemeenteraad op 5 maart 2015 het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro heeft
vastgesteld 1), dat op 13 maar 2015 in werking is getreden.

In dit besluit is opgenomen, dat in bepaalde gevallen een verklaring van geen bedenkingen
(over bepaalde ontwikkelingen, RAW) niet vereist is. B&W geeft daarop aan dat dat voor
onderhavige omgevingsvergunning het geval is.

In Bijlage I van het Aanwijzings- en delegatiebesluit van de gemeente Hollands Kroon van 5
maart is “het realiseren van een substation van 150 /20 kV” expliciet genoemd als
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uitzondering op de lijst van categorieén van gevallen, waarvoor geen ‘verklaring van geen
bezwaar’ aan de gemeenteraad hoeft te worden gevraagd. Deze is door B& W niet aangevraagd
en daarmee ook niet verkregen.

Dat houdt volgens ons in dat het onderstation op Het Venster geen deel uitmaakt van deze
omgevingsvergunning, omdat B&W de verklaring van geen bezwaar niet bij de gemeenteraad
heeft aangevraagd. Als het 150 kV-station tot de vergunning behoorde zou B&W dat namelijk
ongetwijfeld gedaan hebben. Ook daardoor is de claim van Microsoft dat het onderstation deel
uitmaakt van deze omgevingsvergunning naar onze mening niet gerechtvaardigd.

Uit bovengenoemde twee punten concluderen we samenvattend dat Microsoft onterecht claimt dat het
onderstation deel uitmaakt van een besluit over de omgevingsvergunning voor de bouw van het
datacenter van B&W van Hollands Kroon van 7 januari 2021.

Hieruit concluderen we tevens dat een gedoogbeslissing over een verzoek van Microsoft om de bouw
van het onderstation te gedogen op basis van het besluit van 7 januari 2021 B&W van Hollands Kroon
over de omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter, niet langer van kracht kan zijn, omdat
het onderstation géén deel uit maakt van een juridisch van kracht zijnde omgevingsvergunning voor de
bouw van de gemeente Hollands Kroon en hierdoor ook geen deel uitmaakt of uit kan maken van de
herziene aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter bij de provincie
Noord-Holland.

Daarmee ontvalt tevens de juridische basis aan de gedoogbeslissing voor de bouw van het onderstation
van 10 februari 2022.

We verzoeken u dan ook om:

A. de bouw van het onderstation zoals opgenomen in de ontwerp-omgevingsvergunning niet op
te nemen in de definitieve omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter op Het
Venster;

B. de gedoogbeslissing voor de bouw van het onderstation van 10 februari 2022 in te trekken en
de initiatiefnemer onverwijld op de hoogte te brengen van het niet langer van kracht zijn van

het gedogen van de bouw van het onderstation en haar te gelasten de werkzaamheden daaraan
ogenblikkelijk te begindigen.

Ad B. Is Microsoft wettelijk toegestaan initiatiefnemer voor bouw onderstation?
Afgezien van bovenstaande hebben we vragen bij twee meer fundamentele aspecten, te weten:

L. op welke wijze Microsoft gerechtigd is om een gedoogverzoek voor de bouw van het
onderstation te dienen;

II. de rol die Microsoft zich toe€igent als potentiéel beheerder en/of eigenaar van het
onderstation in plaats van TenneT.



Ad I. Op welke wijze is Microsoft gerechtigd een gedoogverzoek in te dienen?

In het proces van vergunningverlening en het verzoek om een gedoogbeslissing over de bouw van het
onderstation merken we dat het dossier naar ons idee op twee manieren onvoldoende is om een
verantwoord besluiten over de omgevingsvergunning te kunnen nemen. Dat betreft:

a. het in het gedoogverzoek van Microsoft ontbreken van een duidelijke motivering en om een
gedoogverzoek voor de bouw van het onderstation (onder de werkingsfeer van) de
omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter in te mogen dienen;

b. het in de ontwerpvergunning en de gedoogbeslissing ontbreken van toetsing door het bevoegd
gezag of Microsoft zich terecht opwerpt als initiatiefnemer en verantwoordelijke organisatie
voor de bouw van het onderstation.

Ad a.

Het feit dat Microsoft opeens een gedoogverzoek indient bij de provincie voor de bouw van het
onderstation komt ons erg merkwaardig over. Met name de relatie die Microsoft daarbij legt met de
omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter bevreemdt ons.

Voorafgaand aan het gedoogverzoek van Microsoft voor de bouw van het onderstation is er namelijk
in geen enkel document in dit kader sprake geweest van het in één omgevingsvergunning samen
(dienen te) gaan van de bouw van het onderstation met dat van de bouw van het datacenter. (Dat is
naar ons idee overigens ook niet verwonderlijk, omdat TenneT de eigenaar en beheerder van het
onderstation is en daarmee dus verantwoordelijk is voor de bouw en het indienen van aanvragen
daarvoor. Dat houdt in dat TenneT als eigenaar/beheerder daarvan een eigenstandige
omgevingsvergunning voor de bouw ervan zou dienen aan te vragen).

Eind december 2021 werpt Microsoft zich echter opeens, zonder enige uitleg of zij wel de wettelijk
verantwoordelijke partij daarvoor is of anderszins daarvoor de bevoegdheid heeft, op als initiatief-
nemer van het verzoek aan de provincie om de bouw van het datacenter door Microsoft te gedogen.

Het enige waar Microsoft in haar gedoogverzoek in dit opzicht aan refereert is een eerder ingediend
verzoek om de bouw van het datacenter te gedogen. Maar dat is naar onze opvatting géén legitimering
om dat dan ook maar aan te vragen voor de bouw van het onderstation.

Adb.

We merken op dat er in de gedoogbeslissing, noch in de ontwerpvergunning melding wordt gemaakt
van onderzoek door de provincie/Omgevingsdienst NZK naar de juridische basis voor het zich
plotseling, zonder er enige verantwoording over af te leggen, toeéigenen van de verantwoordelijkheid
voor de bouw van het onderstation op het Venster.

We beschouwen dit als nalatigheid van de Omgevingsdienst of beter gezegd van het provinciaal
bestuur van Noord-Holland, die immers het eindverantwoordelijke bestuursorgaan voor de gedoog-
beslissing en de omgevingsvergunning voor het datacenter - en volgens ons ook voor een separate
vergunning voor het onderstation - is.

Zonder een dergelijke toetsing is het volgens ons niet verantwoord om een dergelijk verzoek in
behandeling te nemen, laat staan er een besluit over te mogen nemen.






omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter, nog in op de beoordeling van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland dat het daarbij gaat om een “vergunbare aanvraag”.

Uit de stukken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning noch voor het gedoogverzoek voor de
bouw van het onderstation blijkt ook maar ergens dat Microsoft eigenaar of beheerder van het
onderstation is of zou zijn geworden. Het bedrijf dient, zonder dat er ook maar enige duidelijkheid
wordt verschaft of zij daartoe wel gerechtigd is, echter wel een verzoek in bij de provincie NH, c.q. de
Omgevingsdienst NZK om de aanleg van het onderstation te gedogen door deze onder de (aanvraag
voor de) omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter te brengen.

De gedoogbeslissing over de bouw van het onderstation, die door Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland op 10 februari 2022 is gepubliceerd, bevat op dit punt een opmerkelijke beschouwing.
Onder het kopje “Noodzaak gedogen” op blz. 4 van de gedoogbeslissing merkt GS het volgende op:

“De aanvraag (voor de bouw van het datacenter op het Venster, RAW) is recentelijk aange-
vuld met een onderdeel onderstation. Er is sprake van een — in de woorden van het VTH-
beleid - “vergunbare aanvraag” voor wat betreft het onderstation. Deze situatie is uitvoerig
besproken tijdens de periodieke vooroverleggen met Provincie en Omgevingsdienst.”’

Blijkbaar was er fors verschil van opvatting tussen de aanvrager en de provincie en/of de Omgevings-
dienst over de vergunbaarheid van deze aanvraag van Microsoft, anders had deze situatie niet zo
uitvoerig hoeven worden besproken, om in de gedoogbeslissing vermeld te worden. We vragen ons
hierbij af welke de punten van discussie waren, die in deze overleggen tot het uitvoerig bespreken
ervan hebben geleid.

Wij hebben zelf echter gegronde redenen om aan te nemen dat de aanvraag van Microsoft op 23
december 2021 om een gedoogbeslissing voor het bouwen van een onderstation door Microsoft,
waarbij er tot dat moment nooit eerder sprake van is geweest dat Microsoft dit onderstation zou
bouwen, géén vergunbare aanvraag is.

Die redenen zijn:

A. Microsoft is geen eigenaar of beheerder van het onderstation, waardoor zij, zonder bewijs te
overleggen dat zij daartoe wél gerechtigd zou zijn, niet gerechtigd is om een aanvraag voor de
bouw ervan in te dienen. Een dergelijk bewijs hebben we echter nergens in de stukken aan
kunnen treffen.

B. De aanvraag voor de bouw van het onderstation maakt geen onderdeel uvit van de aanvraag
voor een omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter, op basis waarvan er vooruit
gelopen zou kunnen worden op de verlening van de omgevingsvergunning voor de bouw van
het onderstation.

Tot het moment van het indienen van het gedoogverzoek heeft Microsoft zelf overigens steeds
gesproken over de bouw van het datacenter, los van - de bouw van - het onderstation. Pas in de
aanvraag claimt Microsoft - naar onze mening voltrekt ten onrechte — voor het eerst dat het
onderstation vanaf 7 januari 2021 al deel uitmaakt van de omgevingsvergunning voor de bouw van
het datacenter. Dat komt ons voor als het achteraf zoeken van een legitimatie voor haar wens dat het
onderstation op korte termijn gebouwd zou mogen worden.

In voorgaande hebben we die claim van Microsoft naar onze opvatting voldoende weerlegd.






II. Stikstofemissie en -depositie AMS 13/14

Inleiding.

Microsoft is voornemens om twee 36 MW datacenters te bouwen op Het Venster op bedrijventerrein
Agriport in de gemeente Hollands Kroon.

In de het ontwerp zijn op deze datacenters 42 dieselgeneratoren aanwezig die vanwege de vereiste
betrouwbaarheid maandelijks getest moeten worden. Het betreft 40 stuks met een vermogen van 3
MW en twee van 1.1 MW. Het datacenter kan met deze noodstroomvoorzieningen in geval van een
calamiteit gedurende 48 uur volledig operationeel blijven. Het testen van deze aggregaten
veroorzaakt, samen met de aantrekkende werking van verkeer en vervoer, stikstofemissies, die
vervolgens tot stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden kunnen leiden.

Als een project stikstof uitstoot, dan dient onderzocht te worden of de activiteit vergunningplichtig is
op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Voor het verlenen van die vergunning beoordeelt het
bevoegd gezag voor die vergunning (gemeente of provincie) of negatieve effecten op natuurdoelen
binnen Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten.

Voor het bepalen van stikstofdepositie wordt de AERIUS-Calculator toegepast die de emissie van
stikstof als gevolg van economische activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden berekent.
De resultaten van de met behulp van Aerius-caiculator uitgevoerde berekening van de stikstofdepositie
wordt bepaald wordt door de aard, de hoeveelheid en de waarden van de ingevoerde emissiebronnen.

In de loop van het traject tot het aanvragen van een vergunning voor de bouw van de datacenter
AMS13 en AMS14 zijn meerdere stikstofdepositie-onderzoeken gedaan.

We hebben grote twijfels bij de uitkomsten van de berekening van de stikstofdepositie in Natura 2000
gebieden in de rapporten, die hiervoor zijn opgesteld.

We constateren namelijk dat op het moment dat de toegestane limiet voor stikstofdepositie in Natura
2000 gebieden zou kunnen worden overschreden, de invoergegevens van Aerius met behulp van een
nieuw(e versie van een) onderzoeksrapport worden aangepast, om tot een gunstige uitkomst van de
depositieberekening in Natura 2000-gebieden te komen. Dit heeft veel weg van het “naar een bepaald
resultaat rekenen” van deze rapportage(versie)s.

Om onze twijfels te onderbouwen gaan we in dit document nader in op de verschillende berekeningen,
ook op die berekeningen die al eerder in het traject van deze aanvraag zijn verricht.

Dit is noodzakelijk omdat er in het laatste adviesrapport van Econsultancy, met de nieuwste
berekeningen voor deze definitieve aanvraag, gebruik gemaakt wordt van informatie uit de
eerder opgestelde rapporten.

We gaan in chronologische volgorde in op de drie verschillende rapporten.

Chronologisch overzicht onderzoeken stikstofdepositie

Ten behoeve van de beoordeling van de eerste aanvraag van een omgevingsvergunningverlening (op
16 januari 2019) voor het vestigen van een datacenter op Het Venster door de gemeente Hollands
Kroon heeft Arup B.V. in opdracht van Microsoft in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de
luchtkwaliteit en stikstofdepositic als gevolg van de voorgenomen activiteiten.!"
(In die periode (januari 2019) werd de gemeente Hollands Kroon als het bevoegd gezag voor de
beoordeling van deze aanvraag gezien).

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) echter dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Er mocht niet langer worden gehouden met mogelijke
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ARUP 1 mei 2019

Bij de uitkomsten van de berekeningen valt op dat er wel een flinke NOx-emissie van ruim 13.000 kg
is, maar dat het - in de Engelse taal gestelde — Aerius-rapport géén resultaten toont voor de
stikstofdepositie. Die zouden er echter wel moeten zijn. Een eigen controleberekening van RAWM
toont aan dat dit eenvoudig te geven is. De uitkomst daarvan is volgens ons dan: 0,03 mol/ha/jr.

In dit rapport ontbreekt het verder aan de beschrijving van een verkeersnetwerk. Daardoor ontbreekt
er een NH3-emissiebepaling en komt de NOx-emissieberekening lager uit dan zij zou moeten zijn.

Ondanks het ontbreken van een waarde voor stikstofdepositie is de conclusie op pagina 16 van het
rapport:

“De diesel-aangedreven noodstroomaggregaten leiden niet tot overschrijding van de
drempelwaarden met betrekking tot stikstofdeposities in stikstofgevoelige habitattypen van
Natura 2000 gebieden .

Dit komt ongeloofwaardig over, als deze uitkomst niet bekend is gemaakt en daardoor niet op juistheid
te controleren is.

Doordat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) eind mei 2019 door een uitspraak van de Raad
van State buiten werking was gesteld, is er voor de definitieve aanvraag van de vergunning tot
december 2020 gewerkt aan een oplossing, om ervoor te zorgen dat de berekende stikstofdepositie in
géén van de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden zou leiden tot overschrijding van de maximaal
toelaatbare depositie van 0,00 mol N per ha per jaar.

De nieuwe berekeningsmethode en de uitkomst daarvan zijn opgenomen in het Arup-rapport van 18
december 2020. Daarop gaan we hieronder verder in.

ARUP 18 december 2020

Vanwege het buiten werking stellen van de PAS waren flinke emissieverminderende maatregelen
noodzakelijk om de berekende stikstofdepositie beneden de kritische waarde in Natura 2000 gebieden
te krijgen om een rechtsgeldige omgevingsvergunning te kunnen verwerven.

We gaan hierna alleen in op de stikstofemissie en -depositie in de gebruiksfase, omdat momenteel
alleen die fase van belang is voor de wettelijke beoordeling van de stikstofdepositie in stikstofgevoel-
ige Natura 2000 gebieden.

Om tot vergunningverlening voor het in gebruik nemen van het datacenter te kunnen komen dient de
stikstofdepositie volgens de huidige regelgeving de grenswaarde van 0,00 mol/ha niet te overschrijden.
Omdat de uitkomst van de depositieberekening in het Arup-rapport uit 2019, door de uitspraak van de
Raad van State dat de Programmatische Aanpak Stikstof niet rechtsgeldig meer was, door
overschrijding van genoemde grenswaarde, is er een nieuwe berekening door Arup gemaakt. Daarbij is
er een aantal wijzigingen in het gebruik van noodstroomgeneratoren aangebracht, om tot een lagere
emissie van de generatoren per jaar te komen. Met deze nieuwe emissiewaarden komt de berekende
stikstofdepositie volgens dit Arup-rapport uit onder de grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar voor
depositie in Natura 2000 gebieden.

We gaan hieronder in op de doorgevoerde aanpassingen in de emissiewaarden van noodstroom-
generatoren in dit rapport. Het betreft de volgende aanpassingen:
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1. Andere fabrikant
Volgens informatie van Microsoft is “het fabricaat gewijzigd van Cummins naar (schoner) MTU”.
De emissie van Cummins is voor de 3,3MW en 1.1MW generatoren resp. 8,81 g/lkWh en 8,83 g/kWh
tegen 6,6 g/kWh voor de MTU bij 100% belasting.
De nieuwe fabrikant heeft aangegeven dat de te verwachten emissie van de generator, bij een belasting
van 10% van het maximale vermogen, 9,1 NOx/kWuur bedraagt.

We gaan er van uit dat voor het bepalen van deze emissie de aangegeven testtijd van tenminste 30
minuten in het hiervoor bestemde protocol (Zie 2.hieronder) is aangehouden.

2. Aanpassing testprotocol
Verder is volgens het Arup-rapport “het testprotocol gewijzigd”. Het blijkt, uit informatie over enkele
testtijden in combinatie met bepaalde belastingen die toegepast worden in dat protocol, dat het hier
gaat om het internationaal voor dit type noodstroomaggregaten gebruikte testprotocol NFPA 110 van
de Nationale Brandweer Associatie in de Verenigde Staten van Amerika. Dit protocol omvat de
criteria voor de installatie, bediening en het testen met betrekking tot de prestaties van ‘bedrijfs-
kritische’ noodstroominstallaties.
De noodstroomgeneratoren van AMS13 en AMS14 moeten, vanwege de vereiste betrouwbaarheid van
het functioneren de servers in het datacenter, als dergelijke bedrijfskritische noodstroominstallaties te
worden beschouwd. Vandaar dat genoemd protocol wordt gehanteerd voor het testen van deze
generatoren.

In de tekst van het Arup-rapport wordt helaas niet helder aangegeven op welke onderdelen het
testprotocol is aangepast. Bij nadere beschouwing blijkt dat deze wijziging voornamelijk bestaat uit
het - tegen de voorschriften uit dit protocol - verkorten van de testduur van de generatoren. Daar gaan
we hier nader op in.

Protocol NFPA110

In hoofdstuk 8 onder punt 3.2.1 van het NFPA 110 protocol wordt voorgeschreven dat testen met
deze generatoren “gedurende een periode van niet minder dan 30 minuten (vet, RdW) onder
operationele temperatuur” dienen te worden uvitgevoerd. Het benutten van de uitkomsten van emissies
van de generatoren, die gedurende tenminste 30 minuten zijn getest onder voorgeschreven
temperatuur, is dan alleszins verantwoord.

In dit Arup-rapport wordt echter vermeld dat er in 8 van de 12 maanden wordt uitgegaan van testen die
die slechts 5 minuten duren. Het is zeer de vraag of dat wel is toegestaan. Niet alleen juridisch, maar
ook rekenkundig. Daarbij willen we tevens opmerken dat het in deze berekeningen alleen maar een
theoretische berekening betreft, op basis van het alleen maar administratief omrekenen van de emissie
bij de test van 30 minuten naar een emissie in een - hypothetische - test van 5 minuten.

In de praktijk zou een test van 5 minuten nooit aan de voorwaarden van het protocol kunnen voldoen,
omdat daarin voorwaarden zijn gesteld aan de (door de fabrikant verstrekte te bereiken) temperatuur
van de uitlaatgassen of aan de operationele temperatuur.

De beoogde dieselaggregaten hebben een gewicht 30.000 kg per stuk en kunnen daardoor bij het
uitvoeren van testen van 5 minuten de voorgeschreven temperatuur binnen deze testtijd fysisch gezien
nooit bereiken. De aggregaten bezitten aan het begin ervan, na een maand stil gestaan te hebben,
immers een veel te lage aanvangstemperatuur (nl. de omgevingstemperatuur van de buitenlucht,
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(De 3 regels met jaarlijkse emissiecijfers staan in het Arup-rapport ook direct onder deze tabel en zijn
daarom tegelijk met de tabel weergegeven. Op deze uitkomsten gaan we verderop nader in).

Bij het gebruik van enkele cijfers in deze tabel zijn in elk geval drie fundamentele kanttekeningen te
plaatsen.

A. Erwordt in het rapport van uit gegaan, dat het is toegestaan om de door de fabrikant verstrek-
te informatie over de te verwachten emissie van de te leveren generatoren van 9,1 NOx/kWuur
bij een belasting van 10 % zonder meer te mogen benutten voor het bepalen van uitkomsten
van emissies van de generatoren bij - theoretisch veronderstelde - testen van 5 minuten. De
gegevens van de fabrikant van de emissie zijn echter uitgevoerd bij een testduur van niet
minder dan 30 minuten, zoals het protocol daarvoor voorschrijft. We mogen er althans van
uitgaan dat de fabrikant deze cijfers verstrekt op basis van uitkomsten volgens het daarvoor
geldende protocol, in dit geval NFPA 110. Daarin is deze 30 minuten als minimale duur voor
deze (veiligheids-)test opgenomen.

Arup gebruikt de uitkomst voor de emissie, die de fabrikant heeft verstrekt voor testen van 30
minuten van 9,1 kg NOx/kWuur echter voor het bepalen van emissies per generator met
behulp van — hypothetische - testen, die 5 minuten duren.

B. Daarnaast is het de vraag of er wel een relatie bekend is, tussen uitkomsten van emissies die
zijn verkregen uit testen die tenminste 30 minuten duren en uitkomsten voor emissies van
testen, die slechts 5 minuten duren. Dergelijke relaties zijn namelijk nodig, om er
reproduceerbare berekeningen  uit te kunnen voeren, die tot een betrouwbare en
representatieve uitkomst van de totale emissie van een generator, die bij verschillende
testtijden draait, te kunnen komen. Deze relatie is bij testtijden van 5 minuten echter niet
bekend. Dat komt doordat resultaten van in de praktijk uitgevoerde testen van 5 minuten niet
aanwezig zijn, omdat die nooit zijn uitgevoerd, omdat het protocol voor deze testen een
testtijd van tenminste 30 minuten voorschrijft.

Conclusies

Ad A. Het ontbreken van een juridische basis aan het berekenen van emissies van - hypothetische -
testen van 5 minuten van de noodstroomaggregaten leidt ertoe dat de uitkomsten van de totale
jaaremissies van beide typen noodstroomaggregaten, zoals opgenomen onder tabel 2, niet toegepast
mogen worden als basis voor berekening van de jaarlijkse stikstofdepositie per ha in stikstofgevoelige
Natura 2000-gebieden.

Ad B. Het ontbreken van een relatie tussen emissiewaarden van testen van niet minder dan 30 minuten
onder de voorwaarden van het protocol NFPA 110 en de uitkomsten van emissies van testen
gedurende 5 minuten, leidt ertoe dat de onder tabel 2 vermelde uitkomsten van totale jaaremissies voor
de twee typen noodstroomaggregaten onbetrouwbaar zijn.

Om deze redenen is het berekenen van een stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden op basis van
deze jaaremissies van beide typen noodstroomaggregaten, eveneens onbetrouwbaar.

Deze conclusies tezamen betekenen volgens ons dat er géén gronden aanwezig zijn voor het trekken

van de conclusie in het rapport: “dat de depositiegrenswaarde van 0,00 mol per hectare per jaar op
stikstofgevoelige habitattypen van Natura-2000 gebieden nergens worden overschreden.”
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Vervoer” van 22 januari 2019. 16 Omdat de titel, de opsteller, het documentnummer, het

versienummer en de opsteldatum gelijk zijn, zou de inhoud in beide gevallen ook gelijk moeten zijn.
Dat is echter niet het geval. Onder punt 5.3 van het document uit het dossier van Hollands Kroon
wordt het aantal verkeersbewegingen op 800 voertuigen per dag gesteld.

In het document uit het dossier van de Provincie Noord-Holland is het aantal verkeerbewegingen
opeens een veel lager aantal van 305 ‘gesteld’. Dat houdt een verlaging in van 495 voertuighewe-
gingen per dag, oftewel een verlaging met 60%! In het rapport wordt er echter geen enkele verklaring
gegeven, op basis waarvan opeens tot een zo veel lager aantal bewegingen is gekomen.

Het feit dat er ook geen enkele melding is gemaakt van deze wijziging in dit document ten opzichte
van het document dat voor de aanvraag bij Hollands Kroon is ingediend (waarin wel enkele
wijzigingen in een specifieke verificatieparagraaf zijn vermeld), roept de vraag op of er hier geen
sprake is van misleiding. Het blijkt uit berekening van onze kant dat, met het nu gebruikte aantal
verkeersbewegingen , de stikstofdepositie volgens de Aeriusberekening net op 0,00 mol/ha/j uit komt.

Onze conclusie hieruit is dat het er alle schijn van heeft dat de emissiebron voor het verkeersnetwerk is
aangepast om de uitkomst van de berekening van de stikstofdepositie in Natrura 2000 gebieden
beneden de grenswaarde voor deze depositie uit te kunnen laten te komen.

Dit beeld wordt bevestigd door uitkomsten van door RAW zelf ingevoerde gegevens in het Aerieus-
rekenmodel berekeningen van de stikstofdepositie op basis van de emissies van de noodstroomaggre-
gaten plus het ingeschatte aantal vervoersbewegingen door de gemeente Hollands Kroon. Het blijkt
daaruit dat deze bij elkaar genomen leiden tot een overschrijding van de minimumdepositie van
stikstof in tenminste één Natura 2000-gebied. Die depositie bedraagt 0,01 mol/ha/jr met een
oppervlakte van 1,49 ha in het Natura 2000 gebied ‘Schoorlse Duinen’.

Hieruit blijkt dat zelfs met het zo ver als maar mogelijk is - administratief - inkorten van de
testperiodes in 7 van de 12 maanden van de noodstroomaggregaten, in combinatie met het
oorspronkelijk ingeschatte aantal vervoersbewegingen bij de aanvraag bij de gemeente Hollands
Kroon er nog steeds sprake is van stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied boven de daarvoor
gestelde minimumgrens van 0,00 mol/ha/jaar.

Omdat er geen verklaring voor het in dit rapport verlagen van het aantal verkeersbewegingen is
gegeven en het er sterk op lijkt, dat deze verlaging alleen noodzakelijk was om het resultaat van de
berekening van de stikstofdepositie beneden de kritische waarde van 0,0 mol stikstof per ha te kunnen
krijgen, staan we op het standpunt dat de omgevingsvergunning om deze redenen niet verstrekt zou
mogen worden en er evenmin door u een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming voor
mag worden verleend.

Verzoek

We verzoeken u om vanwege de onbetrouwbaarheid van de vitkomsten van emissieberekeningen van
tenminste 7 van de 12 uit te voeren testen van dieselaggregatoren per jaar en de daardoor eveneens
onbetrouwbare uitkomsten van berekening van stikstofdeposities in stikstofgevoelige Natura 2000
gebieden als gevolg van het in gebruik nemen van het datacenter, geen vergunning volgens de Wet
natuurbescherming, noch een omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter aan de
Cultuurweg 11 te Middenmeer te verlenen.
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